INSTALACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO

Para la instalacion del equipo hidroneumatico
se deben tener en cuenta las indicaciones para
la instalaciéon del tipo de bomba
correspondiente, agregandose el Kit de
hidrosfera (TEE de 5 vias, presostato,
manometroy tanque).

El presostato tiene una regulacion de fabrica
para conectar la bomba a 1,4 Kg/cm® de
presiony para desconectar a 2,8 Kg/cm?®. =) HIDROSFERA

De ser necesario variar la misma, el
procedimiento a seguir esta indicado en la caja /

del presostato. La hidrosfera cuenta con una
valvula de aire en la parte superior que debe 2
chequearse periédicamente, para una presion
de aire un 10% menor a la presién de conexion
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Se debe alimentar el motor segun lo indica el |

esquema del tipo de bomba correspondiente,
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Nota

En el caso de succionar de un tanque, se
recomienda instalar un interruptor de corte por

bajo nivel cortando uno de los polos de
alimentacién al motor.
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